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ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio publico domiciliario de energía 
eléctrica, que llega hasta el registro de corte del inmueble, [2] 
 
ALIMENTADOR: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de 
acometida, la fuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de 
suministro de energía eléctrica y el dispositivo de protección contra 
sobrecorrientes del circuito ramal final, [2] 
 
BARRAJE DE PUESTA A TIERRA: Conductor de tierra colectiva, usualmente una 
barra de cobre o un cable de diámetro equivalente, [2] 
 
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 
equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito, [5] 
 
CABLE: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de 
capas concéntricas, [5] 
 
CIRCUITO RAMAL: Conductores de un circuito entre el dispositivo final de 
protección contra sobre corriente y la salida o salida, [2] 
 
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Conductor utilizado para conectar los 
equipos o el circuito puesto a tierra de una instalación, al electrodo de tierra de la 
instalación, [2] 
 
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL (Bonding): Unión permanente de partes metálicas 
para formar una trayectoria eléctricamente conductora, que asegure la continuidad 
eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente que 
pudiera pasar, [2]  
 
CUADRO DE DISTRIBUCION (Switchboard): Un panel sencillo, bastidor o 
conjunto de paneles, de tamaño grande, en los que se montan, por delante o por 
detrás o por los dos lados, interruptores, dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, elementos de conexión y usualmente instrumento. Los cuadros de 
distribución son accesibles generalmente por delante y por detrás y no 
necesariamente están destinados para instalarse dentro de armarios, [2] 
 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: Elemento o conjunto metálico que se pone 
en contacto con la tierra física o suelo, ubicado lo mas cerca posible del área de 
conexión del conductor de puesta a tierra al sistema, [2] 
EMPALME: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para 
garantizar continuidad eléctrica y mecánica, [5] 
  
 
EQUIPOTENCIALIDAD: Principio que debe ser aplicado ampliamente en sistemas 
de puesta a tierra. Indica que todos los puntos deben estar aproximadamente al 
mismo potencial, [2] 
 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad, [5] 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS: Conjunto de aparatos y circuitos asociados en 
previsión de un fin particular: Producción, conversión, transformación, distribución 
o utilización de la energía eléctrica, [4] 
 
INTERRUPTOR AUTOMATICO (Circuit Breaker): Dispositivo diseñado para que 
abra y cierre un circuito de manera no automática y para que abra el circuito 
automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada sin 
daños para el mismo cuando se aplique adecuadamente dentro de sus valores 
nominales, [2] 
 
NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada 
como tal por el organismo nacional de normalización, [5] 
 
PUESTO A TIERRA (Grounded): Conectado a tierra o a cualquier cuerpo 
conductor que pueda actuar como tierra, [2] 
 
RED DE DISTRIBUCION: Las redes de distribución están formadas por 
conductores que, procedentes de centros de transformación (C.T), tienen la 
finalidad de ir alimentando las distintas acometidas que van encontrando a su 
paso, [5] 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: Es la relación entre el potencial del 
sistema de puesta a tierra a medir, respecto a una tierra remota y la corriente que 
fluye entre estos puntos, [5] 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia, [5] 
 
SÍMBOLO: Imagen o signo que describe una unidad, magnitud o situación 
determinada y que se utiliza como forma convencional de entendimiento colectivo, 
[5] 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores de 
un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los 
equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a 
tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente, [5] 
  
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un equipo por encima de sus parámetros 
normales a plena carga o de un conductor por encima de su capacidad de 
corriente nominal, [2] 
 
SOBRECORRIENTE: Corriente por encima de la corriente nominal de un equipo o 
de la capacidad de corriente de un conductor, [2] 
 
SUBESTACIÓN: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras 
complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la 








































Este trabajo presenta la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas en 
el edificio de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira con el fin de 
diagnosticar el estado en las que se encuentran estas, teniendo en cuenta la 
seguridad con que deben contar e identificar problemas de acuerdo a normas 
establecidas. 
 
Se realizaron actividades como:  
 
• Identificación de circuitos ramales 
• Actualización de diagramas unifilares y planos eléctricos: ubicación de 
salidas, y elaboración de cuadro de cargas. 
• Medición de equipotencialidad. 







La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida 
actual obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las 
instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad de los 
equipos y su adecuada utilización y mantenimiento; por ello el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) tiene como objetivo principal crear 
conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la 
electricidad. 
 
El desarrollo experimentado por las instalaciones eléctricas en las edificaciones ya 
sean de tipo industrial, residencial, comercial o institucional, obliga a la consulta de 
reglamentos, normas y manuales, donde es fundamental tener en cuenta las 
principales normas de seguridad que permitan minimizar los diferentes riesgos y/o 
accidentes (cortocircuitos, incendios, explosiones, etc.) con el fin de establecer 
medidas que garanticen la seguridad, la preservación del medio ambiente y 
protección al usuario, y obtener conclusiones concretas y precisas para su 
posterior aplicación profesional. 
 
La Universidad no está exenta de los riesgos eléctricos y por ello se hace 
necesaria una inspección en las instalaciones eléctricas de cada uno de sus 
edificios, ya que diariamente  circulan gran cantidad de personas, las cuales 
pueden estar expuestas a cualquier peligro de origen eléctrico y en la mayoría de 
los casos los medios de seguridad no son suficientes para garantizar unas 
instalaciones eléctricas fiables y seguras, tanto para las personas como para el 
medio ambiente y los equipos eléctricos. 
 
Con este proyecto se quiere verificar el estado de las instalaciones eléctricas del 
edificio de Educación y realizar un diagnóstico según el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). En la Universidad Tecnológica de Pereira se han 











Inspeccionar el sistema eléctrico del edificio de Educación de la Universidad 





• Actualizar diagramas unifilares y planos eléctricos en lo referente a 
ubicación de salidas en el edificio en archivo digital. 
• Diferenciar las redes eléctricas y alimentación de circuitos ramales desde el 
tablero de distribución en el interior del edificio. 
• Elaborar cuadro de cargas. 
• Medir la equipotencialidad en los tableros de distribución y subestación. 
• Verificar el estado de las protecciones eléctricas. 











1. CONCEPTOS BASICOS 
 
1.1  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 
 
Es un conjunto de equipos o aparatos para el uso final de la electricidad y de 
circuitos asociados, en previsión de un fin particular: producción, conversión, 
transformación, distribución, o utilización de la energía eléctrica [5]. 
 
En general, comprende los sistemas eléctricos que van desde la acometida de 
servicio hacia el interior de la edificación o al punto de conexión de los equipos o 
elementos de consumo, [5]. 
 
Toda instalación eléctrica cubierta por el presente Reglamento, deberá contar con 
un diseño, el cual como mínimo tendrá las memorias de cálculo de conductores y 
protecciones, los diagramas unifilares, cálculo de transformador (si se requiere), 
cálculo del sistema de puesta a tierra (si se requiere), distancias de seguridad, 
cálculo mecánico de estructuras (cuando se requiera) evaluación del nivel de 
riesgo por rayos y planos de construcción; tales documentos deben ser firmados 
por el profesional o profesionales competentes de acuerdo con sus matrículas 
profesionales que los faculten para el diseño, [5]. 
 
1.1.1      Clasificación de las instalaciones: 
Las instalaciones eléctricas para uso final de la electricidad se clasificaran en 
instalaciones especiales, básicas y provisionales. 
 
Las instalaciones eléctricas especiales, son aquellas instalaciones que por 
estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o alimentar equipos o 
sistemas complejos, presentan mayor probabilidad de riesgo que una instalación 
básica y por tanto requieren de medidas especiales, para mitigar o eliminar tales 
riesgos. Se consideran instalaciones especiales las siguientes: 
 
a-) Instalaciones hospitalarias o de asistencia medica. 
b-) Sistemas de emergencia y sistemas de alarma contra incendio. 
c-) Instalaciones de ambientes especiales, clasificadas como peligrosas por el alto 
riesgo de explosión debida a la presencia de gases, vapores o líquidos 
inflamables; polvos, fibras o partículas combustibles. 
d-) Instalaciones eléctricas para sistemas de transporte de personal como 
ascensores, grúas, escaleras eléctricas, montacargas o teleféricos. 
e-) Instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas, tales 
como: sitios de reuniones, entidades públicas, teatros, áreas de audiencias, 
grandes supermercados, ferias y espectáculos. 
 
En general aquellas que requieran construirse y mantenerse en circunstancias 
distintas a las que pueden estimarse como de riesgo normal, tales como estudios 
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y proyectores de cine, edificios agrícolas, puertos y embarcaderos, equipos 
informáticos, equipos de rayos X, sistemas solares fotovoltaicos y bombas contra 
incendios.  
 
Las instalaciones eléctricas básicas, son las instalaciones que se ciñen al 
alumbrado y protección, a métodos y materiales de las instalaciones, a equipos de 
uso general y a redes de baja tensión para uso particular o destinado a la 
prestación del servicio público de electricidad. 
 
Respecto a las instalaciones provisionales, se entenderá como instalación 
provisional aquella que se hace para suministrar el servicio de energía a un 
proyecto en construcción, o que tendrá una utilización no mayor a seis meses 
(prorrogables según el criterio del OR que preste el servicio), la cual deberá 
cumplir con lo especificado en la sección 305 de la NTC. 
 
El servicio de energía a instalaciones provisionales, quedara condicionado a que 
una persona calificada establezca y cumpla un procedimiento escrito de control de 
los riesgos eléctricos de esta instalación, el cual debe estar a disposición de la 
autoridad competente. 
 
1.1.2    Lineamientos generales aplicables a instalaciones eléctricas para uso 
final: 
Los sistemas de protección de las instalaciones para uso final de la electricidad, 
deben impedir los efectos de las sobrecorrientes y sobretensiones, resguardar a 
los usuarios de los contactos directos y anular los efectos de los indirectos. 
 
En las instalaciones de uso final de la electricidad se adoptarán las medidas de 
seguridad, tanto para la protección de las redes, las cuales deben ser 
especificadas según las características y potencia de los aparatos receptores. 
 
1.1.3     Componentes de la instalación: 
En las instalaciones eléctricas para baja tensión, independientemente del grupo al 
que pertenezcan, se consideran estos tres componentes: las reglamentaciones, 
las partes de la instalación y los cálculos [4]. 
 
a) Reglamentaciones: Son las normas vigentes por las que se rige cualquier tipo  
de instalación eléctrica. 
 
b) Partes de la instalación: El  conjunto  de  todas  ellas  constituye   el  núcleo 
principal  de  la  instalación  eléctrica  de  un  edificio,  y  recibe  el  nombre de      
instalación de enlace por ser el camino de unión entre la vivienda y  la  red  de      
distribución pública. 
 
c) Cálculos: Entre los cálculos que han de realizarse en el proyecto de una            




• Potencias demandadas. 
• Caídas de tensión. 
• Sección de conductores en las diferentes partes del edificio. 
• Cortocircuito y protecciones eléctricas. 
 
1.1.4   Requisitos de las instalaciones eléctricas: 
La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión nominal 
del circuito al que está conectado. 
 
Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional. 
 
Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre las que van 
montados. 
 
Los equipos eléctricos que requieren puesta a tierra deben estar conectados a un 
conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipos, incluido con los 
alimentadores y circuitos ramales. 
 
Los conductores puestos a tierra de los alimentadores deben tener la misma 
capacidad de corriente que los conductores no puestos a tierra. 
 
1.2  ANALISIS DE RIESGOS ELECTRICOS 
 
La creciente utilización de la energía eléctrica, en todas las aplicaciones de la vida 
actual, obliga a aconsejar al usuario de la electricidad para familiarizarlo con los 
medios de protección y con los riesgos a los que está expuesto. 
 
En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la 
energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con 
elementos energizados o incendios. El  número  de  accidentes  sigue  al  avance 
 de  electrificación  de  un país.  La  mayor  parte  de  los  accidentes  con  origen 
 eléctrico  se  presentan  en  los  procesos  de distribución y utilización. 
 
A  medida  que  el  uso  de  la  electricidad  se  extiende  se  requiere  ser  más 
exigentes  en  cuanto  a  la normalización  y  reglamentación.   
  
1.2.1    Protección contra contacto directo o indirecto 
a-) Para prevenir y proteger contra contactos directos e indirectos deben 
implementarse al menos dos de las siguientes medidas: 
 
Las primeras medidas que se deben tener en cuenta en las instalaciones de uso 




• Alejamiento de las partes bajo tensión. 
• Colocación de obstáculos que impidan el acceso a las zonas energizadas. 
• Equipos de protección contra corrientes de fuga. 
• Empleo de muy baja tensión (<= 50 V en locales secos, <=24 V en locales 
húmedos). 
• Dispositivos de corte automático de la alimentación. 
• Empleo de circuitos aislados galvánicamente, con transformadores de 
seguridad. 
• Conexiones equipotenciales. 
• Sistemas de puesta a tierra. 
• Regímenes de conexión a tierra, que protejan a las personas frente a las 
corrientes de fuga. 
 
b-) En toda instalación de uso final, el conductor neutro y el conductor de puesta a 
tierra de un circuito deben ir aislados entre sí, solo deben unirse con un puente 
equipotencial en el origen de la instalación y antes de los dispositivos de corte, 
dicho puente equipotencial principal debe ubicarse lo más cerca posible de la 
acometida o del transformador. 
 
c-) Los sistemas accionados por motores eléctricos que impliquen riesgos 
mecánicos para las personas, deben tener un sistema de parada de emergencia. 
 
1.2.2      Protecciones contra sobrecorrientes 
La protección contra sobrecorriente de los conductores y equipos se instala de 
modo que abra el circuito si la corriente  alcanza un valor que pudiera causar una 
temperatura excesiva o peligrosa de los conductores o su aislamiento. 
 
1.2.3     Capacidad de interrupción nominal 
Los equipos destinados para interrumpir las corrientes de falla, deben tener una 
capacidad de interrupción nominal suficiente para la tensión nominal del circuito y 
para la corriente disponible en los terminales de línea del equipo. Los equipos 
destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de falla, deben 
tener una capacidad de interrupción a la tensión nominal del circuito, suficiente 
para la corriente que deba interrumpir. 
 
1.2.4     Impedancia del circuito y otras características 
Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, la 
capacidad nominal de cortocircuito de los componentes y otras características del 
circuito que debe proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que 
los dispositivos para protección del circuito utilizados para eliminar una falla, lo 
hagan sin causar daños extensivos a los otros componentes eléctricos del circuito. 
Esta falla podrá ocurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier 
conductor del circuito y el conductor de puesta a tierra o la canalización metálica 




1.2.5     Cortocircuito 
Fenómeno eléctrico ocasionado por una unión accidental o intencional de muy 
baja resistencia entre dos o mas puntos de diferente potencial de un mismo 
circuito, [5] 
El cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los conductores, 
cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por 
contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o rotura de los 
apoyos. 
Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las 
instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas instalaciones están 
normalmente dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o diferenciales a fin 
de proteger a las personas y las cosas. 
1.2.6     Ausencia de energía 
Este fenómeno es causado por fallas o daños en la red local (rayos, accidentes y daños en equipos) o fallas internas de la 
instalación (sobrecargas y cortos, entre otros). 
 
1.2.7       Arcos eléctricos 
Un arco eléctrico es un canal conductivo ocasionado por el paso de una gran 
carga eléctrica, que produce gas caliente de baja resistencia eléctrica y un haz  
luminoso. 
 
Las causas que provocan arcos eléctricos pueden ser: 
 
• Fallos en dispositivos de maniobra y protección 
• Malos contactos 
• Cortocircuitos 
 
1.2.8      Tensión de contacto 
Es la diferencia de potencial que podría experimentar una persona a través de su 
cuerpo cuando se presenta una corriente de falla en la subestación eléctrica y al 
mismo tiempo tiene una mano o parte de su cuerpo en contacto con una 
estructura puesta a tierra. Las posibles causas pueden ser: 
 
• Rayos  
• Fallas a tierra 
• Fallas de aislamiento 


















1.2.9 Tensión de paso 
Es la diferencia de potencial que podría experimentar una persona entre sus pies 
con separación de 1 m, cuando se presenta una corriente de falla en una 
estructura cercana puesta a tierra, pero no se tiene contacto con ella. Las posibles 
causas pueden ser, [5]: 
 
• Rayos  
• Fallas a tierra 
• Fallas de aislamiento 
• Violación de áreas restringidas 















1.2.10      Rayos 
Las averías a causa de los rayos se dan por fallas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 
protección. 
 
1.2.11      Electricidad estática 




1.2.12      Equipo defectuoso 
Este tipo de fallas puede originarse por falta de mantenimiento en los equipos, 
mala instalación o transporte inadecuado. 
 
1.2.13      Sobrecarga 
Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal. 
 
1.3  INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
La inspección de instalaciones eléctricas consiste en revisiones que se realizan a 
todo tipo de instalaciones ya construidas con el fin de desarrollar actividades  tales 
como medir, examinar, ensayar o comparar, que nacen de la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación 
del medio ambiente, mediante la prevención, minimización o eliminación de los 
riesgos de origen eléctrico. 
Estas inspecciones deben hacerla en todos los proyectos de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 
distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 
comercio y vivienda. 
1.3.1     Clasificación de las inspecciones eléctricas 
Inspecciones iníciales 
 
Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus 




Todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron de una 
inspección inicial. 
 
1.3.2      Etapas del proceso de inspección  
 
• Planificación 
• Ejecución  
• Presentación de informes 
• Informe final 
 




La planificación es una etapa preliminar en donde se programan las actividades a 
realizar durante la inspección: 
 
• Plan y horario para la inspección  
• Visita de reconocimiento a instalaciones 
• Identificación de áreas de riesgo 
• Zonas restringidas 
 
Dentro de la planificación es necesario plantear preguntas claves para establecer 
puntos importantes que durante la ejecución de la inspección deben ser 
específicamente verificados. 
 
• ¿Aplica el RETIE? 
• ¿A qué tensión opera el sistema? 
• ¿Cuál debe ser la capacidad nominal del equipo inspeccionado? 
• ¿Qué métodos de alambrado deben utilizarse? 
• ¿Cuántas acometidas hay? 
 
Para la realización de las Inspecciones, se realizan las siguientes comprobaciones 
de carácter general: 
 
Puesta a tierra: Se  comprueban  las puestas a  tierra  con el fin  de  controlar  las 
Tensiones  respecto  a  tierra que puedan presentarse en un momento dado en las 
partes metálicas, y con el fin de asegurar la actuación de las protecciones. 
 
Protección contra contactos directos: Se  comprueba  la  existencia y se verifica el 
buen estado de los medios que aseguren la protección  contra  contactos  directos, 
como carcasas de cuadros eléctricos, tapas cubre huecos, etc. 
 
Protección contra contactos indirectos: Se comprueba  la existencia de  medios de 
protección contra contactos indirectos (separación de circuitos, sistemas de puesta 
a tierra, interruptores diferenciales, etc.).  
 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se comprueba la protección de los 
circuitos por medio de interruptores magneto térmicos o de fusibles calibrados 
contra los efectos de las sobre intensidades y cortocircuitos que puedan 
presentarse motivadas por sobrecargas o cortocircuitos. Se verifica la utilización 
de conductores de sección adecuada en relación con la potencia instalada. 
 
Identificación de circuitos y conductores: Se verifica también la correcta 
identificación de circuitos y elementos, así como la identificación de conductores. 
 
Tipo de conductores: Las características de los conductores a utilizar dependerá 




Tubos y cajas de derivación: La clase de tubos y cajas de derivación a utilizar 
dependerá también de la aplicación, del lugar y de las condiciones de instalación. 
 
Estado de cuadros eléctricos: Se comprueba el buen estado en general de los 
cuadros eléctricos (deterioros, oxidación, síntomas de calentamiento, rotulación de 
mandos, etc.) 
1.3.2.2  Ejecución 
 
Dentro de la ejecución se consideran los siguientes parámetros: 
 
a) Revisión de la documentación 
 
La documentación se analiza como una etapa previa a la inspección con el fin de 
que si existiese alguna anormalidad, irregularidad o discrepancia en cuanto al 
cumplimiento del RETIE, ésta pueda ser estudiada antes del inicio de la 
inspección. 
 
En la inspección se analiza la aplicabilidad del RETIE y todos los documentos de 
apoyo como normas técnicas, regulación CREG, con el fin de verificar el estado de 
conformidad  expedido por un organismo acreditado de los elementos, materiales 
y equipos utilizados en la instalación eléctrica. 
   
b) Observaciones de la inspección 
 
Las observaciones más relevantes se registran y se clasifican como: 
 
 Defecto crítico 
 
Es todo defecto  que  la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. 
 
Dentro de este grupo se consideran: 
 
• Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos. 
• Partes energizadas expuestas que ponen en riesgo la seguridad de las 
personas. 
• Ausencia del sistema de puesta a tierra. 
• Riesgo de incendio o explosión. 
• Utilización de productos no certificados. 
• Incumplimiento de las distancias de seguridad. 
• Fraude de energía. 




 Defecto mayor 
 
Es el que a diferencia del crítico no supone un peligro inmediato para la seguridad 
de las personas o de las cosas, pero sí puede serlo al originarse un fallo en la 
instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto que 
pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 
 
Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: 
 
• Falta de conexiones equipotenciales cuando estas sean requeridas. 
• Naturaleza o características no adecuadas de los conductores. 
• Carencia del número de circuitos estipulados. 
• Planos e instalación eléctrica no coinciden con la instalación. 
• Falta de aislamiento en la instalación. 
• Falta de continuidad en los conductores de protección. 
• Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos. 
• Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 
conductores. 
• Falta de identificación de los conductores “neutro” y de “protección”. 
 
 Defecto menor 
 
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba  el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor 
significativo para el uso efectivo o el  funcionamiento de la  instalación eléctrica de 
baja tensión. 
 
• Incumplimiento del código de colores. 
• Uso inadecuado de la simbología, convenciones o unidades de medida. 
• Instalación inadecuada de los elementos siempre y cuando esto no ocasione 
altos riesgos. 
 
1.3.2.4    Presentación de informes 
 
El informe presenta el grado de conformidad con los criterios establecidos por el 
RETIE y hace referencia a los defectos en caso de que hayan sido encontradas. 
Los registros de las no conformidades deben anexarse al informe final. 
 
En la presentación de informes se deben presentar los resultados de la inspección 
y la determinación de la conformidad con base en estos y debe incluir la 
información necesaria para la comprensión e interpretación de los resultados, la 
información debe ser presentada en forma correcta, clara y precisa sin 




1.3.2.5    Informe final 
 
Como resultado de las inspecciones realizadas se presentará un informe en el que 
la instalación eléctrica para baja tensión será calificada: 
 











La observación de un defecto mayor dará lugar a esta calificación. Las 
instalaciones eléctricas nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser 
conectadas a la red de distribución en tanto no se hayan corregido los defectos y 
puedan obtener calificación aprobada. A las instalaciones ya en servicio se les 
fijará un plazo para proceder a su corrección, una vez transcurrido el plazo 




Esta calificación se concederá cuando el resultado de la inspección no determine 




2.  MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
2.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
Las puestas a tierra son sistemas que en la actualidad revierten gran importancia 
en la protección y normal operación de los diversos sistemas eléctricos y 
electrónicos, y principalmente en la seguridad de las personas que están en 
contacto o en áreas de influencia de sistemas eléctricos. [6]  
   
Se realizó un trabajo de campo en el edificio de Educación para comprobar la 
resistencia de puesta a tierra  (resistencia / tensión contra tierra), donde se tuvo en 
cuenta la comprobación de equipotencialidad. 
 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra son [5]: 
• La seguridad de las personas 
• La protección de las instalaciones 
• La compatibilidad electromagnética 
 
2.1.1 Funciones   
Las funciones de un sistema de puesta a tierra son [5]: 
 
1. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
2. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
3. Servir de referencia al sistema eléctrico. 
4. Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. 
5.   Transmitir señales de Rf (frecuencias de radio) en onda media. 
 
2.1.2 Requisitos generales   
 
Las puestas a tierra deben cumplir los siguientes requisitos [5]: 
 
1. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, 
no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este 
requisito no excluye el hecho de que se deban conectar a tierra, en algunos 
casos. 
2. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de 
una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema 
de puesta a tierra general.  
3. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser 
realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. 
4. Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión 
con la red equipotencial cumplan con el reglamento, se deben dejar puntos de 
conexión y medición accesibles e inspeccionables. Cuando para este efecto se 
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construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm 
x 30 cm o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible. 
5. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
6. En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el 
conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la 
capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar 
sobrecargarlo. 
7. A partir de la entrada en vigencia del RETIE queda expresamente prohibido 
utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de 
retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. No se 
permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende solo el 
conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las 
corrientes de retorno como de falla. 
8. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas 
ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de 
IEC-61000-5-2. 
 
2.1.3   Resistencia de puesta a tierra: 
 
La resistencia de puesta a tierra o resistencia de dispersión de tierra se denomina 
generalmente como “la resistencia del suelo, o de una porción del suelo, al paso 
de una corriente de tipo eléctrico”. En la actualidad se reconoce que el suelo es un 
conductor de corriente eléctrica, pero comparado con diferentes tipos de metales 
la conducción de corriente que ofrece el suelo es pobre. Sin embargo, si el área 
del camino que toma la corriente es grande, la resistencia puede ser bastante baja 
y la tierra puede ser un camino de baja resistencia” [6]. 
 
Las mediciones de resistencia de un sistema de puesta a tierra son hechas con 
dos fines básicos de uso: 
a. Determinar la efectividad del sistema de puesta a tierra y las conexiones que 
son utilizadas en los sistemas eléctricos para proteger las personas y equipos 
eléctricos que dependen de las mismas. 
b. Permitir detectar la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra, la 
seguridad de la conexión a tierra y la variación de la composición y estado 
físico del suelo. 
 
La resistencia de puesta a tierra se entiende como la razón entre el potencial del 
sistema de puesta a tierra que se desea medir, con relación a un punto 
teóricamente ubicado en el infinito respecto al que se desea medir, el cual se 
denomina tierra remota y la corriente que se hace fluir entre estos puntos. En la 
práctica se sabe que casi todo este potencial (cerca del 98%) se localiza a una 
distancia no muy lejana de la puesta a tierra a medir y se puede considerar este 




Se han desarrollado muchos métodos para medir la resistencia de puesta a tierra,  
pero todos se basan en un mismo principio, hacer circular una corriente por el 
suelo desde el sistema de puesta a tierra hasta un electrodo de emisión y leer la 
distribución del voltaje sobre la superficie del terreno por medio de otro electrodo 
auxiliar, el nombre de cada método cambia dependiendo de la forma en que se 
colocan los electrodos de emisión de corriente y los de lectura de voltaje [6]. 
 
Figura 3.  Principio de medición de un sistema de puesta a tierra  
 
 
Algunos de los métodos para la medida de puesta a tierra son: 
 
 Método de caída de potencial. 
 Método de la triangulación o de los tres puntos. 
 Método de la intersección de curvas. 
 Método de la pendiente. 
 Método de los cuatro potenciales. 
 Método estrella triángulo 
 
2.1.4 Comprobación de equipotencialidad 
 
Equipotencializar es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas 
de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, 
mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima 
entre los puntos interconectados, [5]. 
 
Cuando sea necesario, se deben hacer las conexiones equipotenciales pertinentes 
para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de transportar con seguridad 




En toda instalación con sistema de puesta a tierra, es muy importante 
equipotencializar todas sus partes. Los tres criterios básicos al respecto son: 
 
 Máxima resistencia para una conexión de puesta a tierra: 10 mΩ 
 Máxima resistencia aceptada para un enlace equipotencial: 0,1 Ω 
 Máxima resistencia entre los puntos extremos de un SPT: 1,0 Ω 
 
2.2  MEDICIONES 
 
En el edificio de Educación se verificó la equipotencialidad en cada uno de los 
tableros del edificio sin dar valores de resistencia, se concluye que las tierras de 
los tableros de distribución no están conectadas entre sí con la tierra 
correspondiente del transformador, por lo tanto en el edificio de Educación no 
existe equipotencialidad en el sistema de puesta a tierra. 
        
Para el edificio de Educación no fue posible la medición de resistencia de puesta a 
tierra, debido al estado climático (mucha pluviosidad) y tampoco existen cajas de 
inspección donde halla fácil acceso a los electrodos de puesta a tierra (ver sección 
2.1.2). 
 
En conversaciones realizadas con los electricistas encargados del mantenimiento 
en la Universidad se logro evidenciar que existen dos tierras independientes y no 
están conectadas entre ellas. 
 
2.2.1  Equipo utilizado para las mediciones 
 
Para realizar la medición del sistema de puesta a tierra en el edificio de Educación 
se utilizó un Telurómetro con las siguientes características:  
 
• DIGITAL GROUND RESISTENTE TESTER 
• Fabricante: AEMC®  Instruments 
• Modelo: 4500 
• Serie: 12G36572 
 
Para realizar las mediciones se utilizaron equipos auxiliares como:  
• Electrodos de cobre – cobre de 5/8” x 0,5 m. 
• Cable tipo vehículo calibre 14 AWG, el cual se utilizó para cablear los 
electrodos que se ubican en el terreno y el Telurómetro. 
• Cintra métrica  
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Para realizar las mediciones  de equipotencialidad; el telurómetro se conectó de la 
siguiente manera: 
 
• Se tomó una escala de 2 mA y 20 Ω. 
• El punto (Y, Z) se conectó al barraje de puesta a tierra de la subestación y 





3.  INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA 
 
En este capítulo se presenta un informe sobre el estado de las instalaciones 
eléctricas del edificio de Educación y el grado de conformidad con los criterios 
establecidos por el RETIE. 
 
En primera instancia se dispuso a la planificación del proyecto programando las 
actividades a realizar, organizando horarios de inspección coordinados con los 
permisos pertinentes, siendo este uno de los puntos con mayor problema para 
poder realizar un buen trabajo, debido a que los integrantes de este proyecto 
tienen distintas actividades laborales y además los permisos para entrar a las 
oficinas del edifico y  poder accionar los interruptores correspondientes, se 
conseguían con bastante dificultad por razones de carácter administrativo. 
También se programaron visitas para tomar fotos y observar, los puntos en los 
cuales se debía hacer mayor énfasis. 
 
Al momento de comparar los planos eléctricos con la realidad de la planta física, 
se observaron demasiados cambios tanto estructurales como eléctricos, estos no 
tenían diagramas unifilares, ni cuadros de cargas, entonces se decidió por  
actualizarlos y/o corregirlos. 
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3.1 INFORME DE LA INSPECCION 
 
Tabla 1. Informe general 
ITEM ASPECTO A EVALUAR ¿APLICA? ¿CUMPLE? Clasificación Artículo del Reglamento L G MG 




2 Bomba contra incendio NO     Articulo 40 numeral 4 
3 Continuidad de los conductores de tierras y 
conexiones equipotenciales SI NO   X 
Articulo 17 
Numeral 9 (RETIE) 




5 Dispositivos de seccionamiento y mando NO     Articulo 31 (RETIE) 
6 Distancias de seguridad NO  
   
Articulo 32 
(RETIE) 
7 Ejecución de las conexiones NO  
   
Articulo 13, tabla 
19 (RETIE) 
8 Ensayo de polaridad NO  
   
Articulo 13 
(RETIE) 
9 Ensayo dieléctrico especifico NO  
   
NTC 20-50 
SECCION 300-3 
10 Ensayos funcionales NO  
   
NTC 20-50 
SECCION 300-22 
11 Existencia de memorias de cálculo SI NO  X  NTC 20-50 SECCION 220 
12 Existencia de planos, esquemas, avisos y 
señales 
SI NO 
 X  Articulo 47 Numeral 8 (RETIE) 
13 Funcionamiento del corte automático de la 
alimentación 
SI SI X   NTC 20-50 SECCION300-11 









ITEM ASPECTO A EVALUAR ¿APLICA? ¿CUMPLE? Clasificación Artículo del Reglamento L G MG 
15 Identificación de los circuitos y tuberías 
 
SI  
 X  NTC 20-50 SECCION 225 
16 Materiales acorde con las condiciones 
ambientales 
SI SI X   NTC 20-50 SECCION 300-22 
17 Niveles de iluminación NO SE INSPECCIONÓ, PORQUE NO ESTA DENTRO LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS. 
18 Protección contra efectos térmicos NO  
   
Articulo 40 
(RETIE) 
19 Protección contra electrocución por contacto 
directo 
NO  
   
Articulo 40 
(RETIE) 
20 Protección contra electrocución por contacto 
indirecto 
NO  
   
Articulo 40 
(RETIE) 
21 Resistencia de puesta a tierra  SI NO 




22 Resistencias de aislamiento SI SI 




23 Revisiones de aplicaciones de producto NO  
   
Articulo 17 
(RETIE) 
24 Selección de conductores SI SI 
   
NTC 20-50 
SECCION 310 
25 Selección de dispositivos de protección contra 
sobrecorrientes 
SI SI 
   
NTC 20-50 
SECCION 240 
26 Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 
SI SI 
   
NTC 20-50 
SECCION 280 
27 Sistema de protección contra rayos SI SI 
   
Articulo 42 
(RETIE) 
28 Sistemas de emergencia  SI NO 
 X  NTC 20-50 SECCION 700 
29 Valores de campos electromagnéticos NO  








3.2 INSPECCION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE EDUCACION 
 
3.2.1 Líneas de alimentación 
 
En  este Edificio no se inspeccionaron las instalaciones eléctricas según el RETIE, 
por lo tanto no fue posible hallar inconformidades. 
 
3.2.2  Transformador  
Tabla 2. Acceso al transformador 





En los transformadores debe haber fácil 
acceso  para su inspección y mantenimiento CUMPLE Transformador tipo poste. Figura 5 
Tabla 3.  Uso del transformador 




En los transformadores de aceite de más de 
100 kVA o interruptores de alto volumen de 
aceite, debe haber un foso o sumidero en el    
que se tengan varias capas de gravilla. 
NO APLICA 
 




Tabla 4. Puesta a tierra del transformador 





Los transformadores sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo de puesta a tierra 
para conectar sólidamente el tanque, el 
gabinete, el neutro, y  el núcleo. 
CUMPLE  Figura 6 
Tabla 5. Protecciones del transformador 





Se debe brindar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
primario del transformador. 
 
CUMPLE 
Existencia de cortacircuitos y 





Se debe suministrar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
secundario del transformador. 
CUMPLE Figura 5, Figura 6 




Figura 6. Protección del transformador 
 
 
3.2.3  Tableros de distribución, cajas de corte y tableros de medidores  
enchufables.                       
         
3.2.4.1 Tablero de distribución 
Tabla 6. Puesta a tierra del tablero de distribución 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 




En el cuarto donde se encuentra el 
tablero de distribución se encuentran 
escombros y material inflamable, 






Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE 
No se encuentra identificado con el 
símbolo de puesta a tierra,              
Figura 7Figura 9 
Tabla 7. Identificación del tablero de distribución 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE 
No contiene ninguna información en 
diagramas ni el símbolo de riesgo 




Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 8. Posición en las paredes del tablero de distribución 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE 
Puerta del gabinete en mal estado para 







Figura 7. Tablero de distribución  
 
 
Figura 8. Tablero de distribución. 
 
 
Figura 9. Barrajes tablero de distribución. 
 
Nota: Se debe hacer una limpieza de los barrajes del tablero de distribución. 
 
Encima de la subestación eléctrica se 
dejan objetos combustibles como 
cuadernos, libros, lapiceros; que en 




Figura 10. Barrajes energizados del tablero de distribución 
 
 
Tabla 9. Aberturas no utilizadas en el  tablero de distribución 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas NO CUMPLE Existe una abertura sin tapar. Figura 11 
Figura 11. Abertura tablero de distribución 
 
Tabla 10. Conductores del tablero de distribución 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
CUMPLE Figura 9, Figura 10 
 
Tabla 11. Espacios de trabajo en el tablero de distribución  





Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE 










Figura 12. Espacio de trabajo en el tablero de distribución 
 




Nota: En el cuarto del tablero de distribución se dejan escombros y materiales 
inflamables que implican un riesgo eléctrico. 
 
3.2.4.2 Tablero A (cuarto D-104) 
Tabla 12. Puesta a tierra en el tablero A (cuarto D-104) 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Existe conexión a tierra pero es distinta 





Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 







Tabla 13. Identificación en el tablero A (cuarto D-104) 








Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 









Todo tablero de distribución debe indicar la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 




Braker circuito 2 en mal estado. 
Tabla 14. Posición en las paredes en el tablero A (cuarto D-104) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles, a no mas de 




El tablero se encuentra en cuarto de 
aseo, el cual permanece con llave, 
pésima ubicación, Figura 14. 
Figura 14. Ubicación tablero A en cuarto de aseo 
 
Tabla 15. Aberturas no utilizadas en el tablero A (cuarto D-104) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE 
No existen aberturas sin tapar, pero el 
tablero de corte se encuentra en el 
cuarto de implementos de aseo y el 
estado de la tapa de este es bastante 
reproblable, Figura 15. 
Figura 15. Estado actual tapa tablero A (cuarto D-104) 
 
Nota 1: Se destapo para hacer la prueba de equipotencialidad. 




Tabla 16. Conductores en el tablero A (cuarto D-104) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 




No hay observaciones 
 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte CUMPLE Figura 16 
Tabla 17. Espacios de trabajo en el tablero A (cuarto D-104) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 




No hay observaciones 
 
 
373-6  NTC 
2050 
Verificación del espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte CUMPLE 
 
Figura 16 
Figura 16. Espacio de trabajo tablero A (cuarto D-104), material inflamable 
 
 
Nota: Dentro del tablero se encuentra material inflamable 
  
3.2.4.3 Tablero B (cuarto D-206)  regulado (sala de sistemas)                                                                                                                             
Tabla 18. Puesta a tierra (Tablero B (cuarto D-206)) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Articulo 
17.9 RETIE 
Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Existe conexión a tierra pero es distinta 
a la del transformador. 
Articulo 
17.9 RETIE 
Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 











Tabla 19. Identificación (tablero B (cuarto D-206)) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 









Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE No hay observaciones. 
 
Figura 17. Conexión a tierra del panel tablero B regulado (cuarto D-206). 
 
 
Nota: Se destapo para mirar el estado del tablero en su interior y medir 
equipotencialidad. 
Tabla 20. Posición en las paredes (Tablero B (D-206)) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 




No hay observaciones. 
Tabla 21. Aberturas no utilizadas (Tablero B (D-206)) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE 
 
No hay observaciones 
 








Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, y deben cumplir 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 
CUMPLE No hay observaciones 
373-6 NTC 
2050 
Se debe verificar el espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte CUMPLE 
 




Tabla 23. Espacios de trabajo (Tablero B (cuarto D-206)) 





En los gabinetes y cajas de corte debe haber 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Figura 17 
 
3.2.4.4 Tablero C (cuarto D-206) 
Tabla 24. Puesta a tierra del tablero C, (cuarto D-206) 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 





Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 25. Identificación del tablero C, (cuarto D-206) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 




Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE Figura 18 
Tabla 26. Posición en las paredes del tablero C, (cuarto D-206) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 27. Aberturas no utilizadas del tablero C, (cuarto D-206) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 28. Conductores del tablero C, (cuarto D-206) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE 
 
No hay observaciones 
373-6 NTC 
2050 
Se debe verificar el espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte 
 
CUMPLE 
Conductores puestos en caja de corte 





Tabla 29. Espacios de trabajo del tablero C, (cuarto D-206) 





Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Espacio de trabajo suficiente en el tablero,  Figura 18 
Figura 18. Tablero C, (cuarto D-206) 
 
 
Nota: El tablero de la Figura 18 se destapó para hacer prueba de 
equipotencialidad y revisar el estado de este en su interior. 
 
3.2.4.5  Tablero D (oficina, D-228) 
Tabla 30. Puesta a tierra del tablero D, (oficina, D-228)  





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE Existe conexión a tierra pero es distinta 





Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE No hay identificación del símbolo de puesta a tierra 
Tabla 31. Identificación del tablero D, (oficina, D-228) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE 
El tablero se encuentra tapado con una 
caja cerrada, lo cual impide acceder a 





Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE No hay observaciones 
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Figura 19. Tablero D (oficina, D-228) 
 
Tabla 32. Posición en las paredes del tablero D, (oficina, D-228) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE Paneles totalmente cubiertos, por gotera y humedad en la pared. Figura 19. 
Tabla 33. Aberturas no utilizadas del tablero D, (oficina, D-228) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE 
No se hay diagramas ni símbolo de 
riesgo eléctrico, Figura 20. 
Figura 20.  Aberturas utilizadas del tablero D, (oficina, D-228) 
 
Tabla 34. Conductores del tablero D, (oficina, D-228) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte CUMPLE 
En Tablero C1, el aislante del conductor 




Se debe verificar el espacio para alambrado y 






Figura 21.  Parte del conductor sin aislamiento en tablero D (oficina D-228) 
 
 
Nota: El conductor estaba en contacto con el tornillo del tablero, al destaparse 
este ocasionó un corto. 
Figura 22.  Cables asegurados a los gabinetes del tablero D (oficina D-228) 
 
 
Nota 1: Circuito ramal 4 y 6 del tablero a la izquierda de la Figura 22 alimenta un 
segundo tablero regulado a mano derecha.  
Nota 2: Los tableros estaban tapados antes de hacer la revisión. 
Tabla 35. Espacios de trabajo del tablero D, (oficina, D-228) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
373-7 y 373-
8 NTC 2050 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE Figura 22 
 
3.2.4.6 Tablero E, (oficina D-222) 
Tabla 36. Puesta a tierra del tablero E, (oficina D-222) 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
CUMPLE 
La tierra es la misma del tablero C, pero 
independiente de la tierra del 
transformador 
Al momento de destapar el tablero ocurrió un 
corto circuito lo cual indica que la distribución 









Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE No hay identificación del símbolo de puesta a tierra 
Tabla 37. Identificación del tablero E, (oficina D-222) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 





Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 38. Posición en las paredes del tablero E, (oficina D-222) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada 
NO CUMPLE 
 En el momento de hacer la inspección 
se encontraron objetos como: libros, 
cuadernos, materos al lado del tablero 
impidiendo el fácil acceso a este en un 
caso de emergencia,  Figura 23. 
Figura 23.  Tablero E, (oficina D-222)  
 
Tabla 39. Aberturas no utilizadas del tablero E, (oficina D-222) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE Figura 23 
Tabla 40. Conductores del tablero E, (oficina D-222) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte. CUMPLE 




Objetos como cuadernos, libros materos son 
colocados en la entrada del tablero de corte 
evitando que en un caso de emergencia se 
pueda tener fácil acceso 
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Figura 24.  Aberturas utilizadas del tablero E, (oficina D-222) 
 
 
Nota: Se destapó el tablero para medir equipotencialidad. 
Tabla 41. Espacios de trabajo del tablero E, (oficina D-222) 





Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 




No hay observaciones 
 
 
3.2.4.7 Tablero F (oficina D-221) 
 
En los planos eléctricos antiguos se encuentra ubicado un tablero de distribución 
en la sala de maestría en Educación del segundo piso del bloque D. Con la  
inspección eléctrica se logró evidenciar que no existe dicho tablero de distribución 
el  cual controla las lámparas y tomacorrientes de las oficinas: D-219, D-220, D-
221, D-222, D-223, D-224, se buscó el tablero F en otro lugar sin tener éxito 
alguno, por lo tanto se dejaron de inspeccionar los siguientes ítems del tablero F: 
 
• Puesta a tierra del tablero F. 
• Identificación del tablero F. 
• Posición de las paredes del tablero F. 
• Aberturas no utilizadas del tablero F. 
• Conductores del tablero F. 
 
3.2.4.8 Tablero A, (pasillo bloque C) 
Tabla 42. Puesta a tierra del tablero A, (pasillo bloque C) 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
El tablero esta cerrado en una caja de 
madera el cual es un material 
inflamable. No existe la conexión a tierra 





Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE 
El tablero permanece encerrado  con 
llave. No hay identificación del símbolo 




Tabla 43. Identificación del tablero A, (pasillo bloque C) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos.                   
 




Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE No hay observaciones 
Tabla 44. Posición en las paredes del tablero A, (pasillo bloque C) 




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada 
CUMPLE No hay observaciones. 
Tabla 45. Aberturas no utilizadas  del tablero A, (pasillo bloque C) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas NO CUMPLE 
Puerta del panel en madera con llave, 
Figura 25 
Tabla 46. Conductores  del tablero A, (pasillo bloque C) 




Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte 
 
NO CUMPLE No hay observaciones 
373-6 NTC 
2050 
Se debe verificar el espacio para alambrado y 











Tabla 47. Espacios de trabajo  del tablero A, (pasillo bloque C) 





Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
NO CUMPLE Figura 25 
Figura 26.  Totalizador del tablero A, (bloque C) 
 
 
3.2.4.8  Tablero B, (bloque C),  (sala de televisión) 
Tabla 48. Puesta a tierra del tablero B, (bloque C sala de televisión) 





Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 





Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 
NO CUMPLE 
No se observaron  símbolos de puesta a 
tierra y no se evidencio que las partes 
externas estuvieran a tierra. 
 
Tabla 49. Identificación del tablero B, (bloque C sala de televisión) 







Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 




Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
 






Tabla 50. Posición en las paredes del tablero B, (bloque C sala de televisión)  




Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 




No hay observaciones. 
Tabla 51. Aberturas no utilizadas del tablero B, (bloque C sala de televisión) 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas CUMPLE 
Se observa buena señalización y 
organización del tablero, Figura 27 
Figura 27. Tablero B, (bloque C sala de televisión) 
 
Tabla 52. Conductores del tablero B, (bloque C sala de televisión) 




Los cables deben estar asegurados a los 







Se debe verificar el espacio para alambrado y 





Tabla 53. Espacios de trabajo del tablero B, (bloque C sala de televisión)  




Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
CUMPLE 
Espacio adecuado de alambrado y se 
encuentran bien asegurados a la caja 






Figura 28. Tablero B, (bloque C, sala de televisión) 
 
 
3.2.4.8 Tablero C (bloque C) 
 
No se pudo inspeccionar debido a permisos requeridos los cuales no se lograron 
conseguir con suficiente tiempo. Por tanto se dejaron de inspeccionar los 
siguientes ítems del tablero C: 
 
• Puesta a tierra del tablero C. 
• Identificación del tablero C. 
• Posición de las paredes del tablero C. 
• Aberturas no utilizadas del tablero C. 
• Conductores del tablero C. 
 
3.2.5 Canaletas y bandejas porta cables.  
Tabla 54. Canaletas y bandejas sala de cómputo 





Las canalización no deben tener salientes u 
otros elementos que puedan dañar el 
aislamiento de los conductores 
NO CUMPLE 
 
Se observa que es bastante urgente que 
se hagan reparaciones en estas 
instalaciones debido a que se pueden 
presentar cortos en cualquier momento,  
Figura 29, Figura 30, 




Las canalizaciones y bandejas portacables 
deben mantener continuidad eléctrica con el 
barraje de puesta a tierra 
NO APLICA No se inspecciono. 
300-8 NTC 
2050 
Las canalizaciones y bandejas portacables se 
deben usar exclusivamente para conductores 
eléctricos 
NO CUMPLE 
Se evidencia transporte de cable UTP 









Figura 30. Canalización con salientes, (sala de cómputo)  
 
Figura 31. Canalización con salientes en el cuarto de la subestación 
 
 
Nota: Dentro de la subestación se encontró este tipo de instalaciones, es de 
carácter urgente hacer las reparaciones correspondientes a fin de evitar un 
problema de mayores proporciones.  
Figura 32. Canalización con salientes (sala de cómputo) 
Estado reproblable de las instalaciones 
eléctricas y de comunicación, de de esta 
forma envían los cables a otras oficinas y 
pisos en la sala de computo.  
Salientes en las bandejas portacables 
pueden dañar el aislante delos cables. 
Muy malas instalaciones se 
encuentran dentro del cuarto del 




Nota 1: Se deben colocar las tapas correspondientes.  
Nota 2: Se deben separar las instalaciones eléctricas de las redes de 
comunicación. 
Figura 33. Canalización con salientes, (sala de cómputo)  
 
 
Nota: De esta forma son llevadas las instalaciones eléctricas y de comunicación al 
segundo piso desde la sala de cómputo es de urgencia que se hagan las 
adecuaciones pertinentes. 
 
3.2.6  Instalaciones inadecuadas o  deficientes (riesgos eléctricos) 
Según el reglamento NTC-2050 se permiten usar extensiones no metálicas desde 
una salida existente en un circuito ramal de 15 0 20 A únicamente cuando 
cumplan los requisitos de la sección 210, pagina 47 de esta norma, donde habla 
de los circuitos ramales, además estas se deben utilizar de carácter provisional, 
las siguientes fotografías muestran la preocupante situación de las extensiones 
eléctricas en las oficinas del edificio de Educación, y se observa que están  de 
forma permanente. 
En esta sección también se verán unas fotografías del estado de los 
tomacorrientes de las oficinas del edificio de Educación, donde no cumplen las 
En la misma bandeja se transportan cables 
eléctricos y de comunicación además esta bandeja 
tipo escalera es para calibre mínimo 1/0.  
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normas establecidas por el RETIE articulo 17°, secc ión 4, incumpliendo hasta con 
las más mínimas normas de seguridad. 
 
Según el artículo 17° sección 7.2, el uso de los di spositivos de interrupción de 
corriente por fuga a tierra para protección a personas contra contacto directo 
(GFCI),  es de carácter obligatorio en baños, cocinas, parqueaderos, etc, como se 
ve en la cocina del edificio de Educación no se cumple con este reglamento, a fin 






Figura 34. Extensiones no permitidas (oficina D-231) 
 
 
Nota: Las extensiones eléctricas tienen una normatividad que se debe cumplir 
igual a la de los circuitos ramales, en estas fotos se observa el estado 
preocupante de estas, hay que tomar medidas urgentes para evitar problemas 
mayores. 








Figura 37. Extensiones no permitidas, (oficina D-224) 
 
Figura 38. Tomacorriente en mal estado y sin tapa respectiva, (oficina D-206) 
Las extensiones eléctricas no son permitidas 
de forma permanente además estas se 









Figura 40. Tomacorriente en mal estado, (sala de sistemas) 
 
El  tomacorriente se encuentra 
sin tapa y en mal estado 
Este tomacorriente se encuentra bastante 




Figura 41. Extensiones inadecuadas, (oficina D-217) 
 
 
Figura 42. Interruptor con abertura, (oficina D-218) 
 
 
Figura 43. Tomacorriente con abertura, (oficina D-231) 
 
Figura 44. Tomacorriente, (cocina D-211) 
Este tomacorriente esta en demasiado 
deterioro se debe  tapar aberturas para 





Nota: Es de vital importancia que se cambie el tomacorriente GFCI, en estos 
momentos se encuentra en un gran riesgo la integridad física de los trabajadores 
al tener esta clase de tomacorriente en esta cocina. 
Cerca del lavaplatos se encuentra un 
tomacorriente que no es GFCI lo cual es un 





• Se actualizaron los planos eléctricos de los edificios de Educación y bloque C de 
forma digital, realizando en estos los cuadros de carga y diagramas unifilares. 
  
• No se inspeccionó el sistema de puesta a tierra debido a que no hay electrodo de 
referencia, según artículo 15° del RETIE [5] pagina  46, este electrodo debe ir por 
encima del suelo 30 cm donde tiene las especificaciones del fabricante, la marca 
registrada y dimensiones del electrodo 
 
• Existen dos tierras independientes para los edificios inspeccionados lo que indica 
que entre estas no hay equipotencialidad, según el articulo 15° del RETIE estas 
deben estar conectadas entre si. 
 
• Se observó el estado general  de las salidas de energía de baja potencia 
encontrando muchas irregularidades en lo que respecta a tomacorrientes e 
interruptores  siendo estos un riesgo latente para la comunidad universitaria. 
 
• Se revisó la señalización de alerta que deben tener los equipos de baja y media 
potencia concluyendo que en un gran porcentaje de estos no hay señalización 
adecuada. 
 
• Se encontró que la subestación está incumpliendo con el artículo 17 numeral 10 
del RETIE porque se encuentra en un sitio donde no hay fácil acceso para los 
vehículos desde el exterior. 
 
• Se encontraron combustibles en las zonas adyacentes a la subestación  lo cual 
incumple con el artículo 17 numeral 10 del RETIE. 
 
• No existe dentro del tablero de distribución un diagrama unifilar eléctrico, lo cual 
incumple con el artículo 38 numeral 8. Los pilotos de señalización se encuentran 
en mal estado, por lo tanto no es posible visualizar el accionamiento de las 
protecciones. 
 
• No se observó en los tableros de distribución eléctrica, ni en los tableros A (D-
104),  tablero D y tablero E ubicados en el segundo piso del edificio los símbolos 
respectivos de puesta a tierra y no tienen  adherida de manera clara el cuadro 
para identificar los circuitos según los indica el RETIE en el artículo 17  numeral 
9.4. 
 
• Se identificó que en los tableros de distribución algunas de las aberturas no 
utilizadas están sin tapar, de modo que ofrezcan protección a las personas 
incumpliendo el artículo 373 numeral 4 de la NTC 2050 y algunos conductores  de 
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los circuitos ramales no se encuentran identificados de acuerdo al código de  
colores. 
 
• No existen en los tableros de distribución barreras de protección en las partes 
energizadas.  
 
• Existen canalizaciones que contienen salientes que pueden dañar el aislamiento 
de los conductores; las canalizaciones y bandejas no están siendo utilizadas 
exclusivamente para conductores eléctricos, transportando además cables de 
redes de datos. 
 
• Se encontró el tablero D ubicado en la oficina  (D-228) cubierto por una caja la 
cual impide el fácil acceso a esta en un caso de emergencia. 
 
• Se encontraron objetos como: libros, cuadernos y materos al lado del tablero E 
ubicado en la oficina (D-222), impidiendo el fácil acceso a este en un caso de 
emergencia.  
 
• Se observó que el tablero ubicado en el pasillo del bloque C esta cerrado por una 
caja de madera, el cual es un material inflamable, además la caja permanece 
















• Colocar a todos los equipos eléctricos las señalizaciones de seguridad y con 
advertencias visibles.  
 
• En todos los tableros tapar las aberturas no utilizadas, colocar un rotulado  para la 
identificación de los circuitos ramales, y adherir la información de tensión, corriente 
nominal, número de fases. 
 
• Terminar de actualizar los planos eléctricos en los cuales faltan los tableros C Y F 
del bloque de Educación con sus respectivos diagramas unfilares y cuadros de 
cargas de acuerdo con las instalaciones eléctricas reales. 
 
• Reemplazar todos los tomacorrientes y interruptores dañados ubicados en las 
oficinas, D-220-219-218-205-223-224-222 con el fin de evitar algún accidente 
eléctrico. 
 
• Limitar el acceso a las partes de baja  tensión con tapas adecuadas. 
 
• Identificar y señalizar todos los circuitos eléctricos. 
 
• Evitar el uso de extensiones eléctricas, las cuales pueden aumentar o generar un 
alto  riesgo de accidente. 
 
• Aumentar el periodo de limpieza en el sitio donde se encuentra ubicado el tablero 
de distribucion para facilitar las labores de mantenimiento. 
 
• Evitar en las canalizaciones la existencia de salientes que puedan dañar el 
aislamiento de los conductores causando daños físicos. 
 
• Evitar que en las bandejas portacables se coloquen materiales inflamables. 
 
• Colocar una barrera de protección a las partes energizadas de el tablero de 
distribución y adherir el diagrama unifilar.  
 
• En las zonas adyacentes al tablero de distribución que viene alimentada desde el 
transformador no se deben almacenar combustibles. 
 
• Arreglar las tapas tanto del tablero de distribución como de los tableros que estén 
deteriorados. 
 





• Montar nuevos y mejores equipos de medida y señalización de emergencia para el 
tablero de distribución para tener un mejor control de esta. 
 
• Hacer campañas de concientización no solo en el edificio de Educación sino en 
toda la Universidad acerca de tener despejados los tableros de distribución para 
poder accionarlos en caso de emergencia. 
 
• Después de revisar la equipotencialidad de los tableros y subestación se observó 
que no existe tal, por lo tanto se debe revisar y corregir para que así se puedan 
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LISTA DE ANEXOS 
 
Para el edificio de Educación, se actualizaron en forma digital los planos eléctricos 
del bloque D (tableros A,B,C y D) y del primer piso del bloque C. En los planos 
eléctricos fueron actualizados los diagramas unifilares, los cuadros de cargas y las 
convenciones. 
 
Falta por actualizar los tableros F que esta ubicado en la oficina (D-221) del 
edificio de Educación y el tablero C ubicado en el bloque C. 
 
 
